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1. Sterownik systemu grzewczego 

1.1 Funkcja sterownika TopTronicÈ E 

Moduğ sterowania TopTronicÈ E sğuŨy do sterowania Twoim 

systemem grzewczym. Za pomocŃ wyŜwietlacza sensorowego 

(zwanego dalej ekranem dotykowym), uŨytkownik moŨe 

dokonywaĺ r·Ũnych ustawieŒ w systemie za dotkniňciem 

palca. 

1.2 Elementy obsğugi i podglŃdowe 

Grafika wyŜwietlana na module sterowania moŨe stanowiĺ 

elementy obsğugi lub podglŃdowe. 

 
 

UWAGA 

Nie moŨna dotykaĺ powierzchni moduğu 

sterowania TopTronicÈ E podczas obsğugi 

ostrymi ani spiczastymi przedmiotamiï ryzyko 

zadrapania 
 

 
 
Moduğ sterowania posiada nastňpujŃce funkcje: 

Å Utrzymanie poŨŃdanej temperatury pokojowej niezaleŨnie 
od temperatury zewnňtrznej 

Å Ogrzewanie przestrzeni Ũyciowej tylko wtedy, gdy jest taka 
potrzeba 

Å Wytwarzanie ciepğej wody tylko wtedy, gdy jest taka 
potrzeba 

Å WyŜwietlanie informacji o systemie 

 
Dalsze funkcje: 

Å UmoŨliwienie ustawienia poŨŃdanych temperatur i wybrania 

programu podstawowego (rozdziağ 1.9 na stronie 21) 

Å WğŃczanie i wyğŃczanie wytwornika ciepğa 

Å Monitorowanie temperatur 

Gdy moduğ sterowania TopTronicÈ E znajduje siň 

w trybie uŜpienia, moŨna go "obudziĺ" przez 

dotkniňcie ekranu dotykowego. Tryb uŜpienia oraz 

czas do jego aktywacji moŨna ustawiĺ (punkt 

1.13.13 na stronie 63, pozycja 3 i 4). 

 
Elementy obsğugi 

Elementy obsğugi rozumiane sŃ jako 

przyciski na module sterowania, kt·re 

moŨna wybraĺ poprzez dotkniňcie w 

celu skonfigurowania r·Ũnych 

ustawieŒ. Elementy obsğugi 

wyŜwietlane sŃ na biağo na czarnym 

tle, lub na czarno na biağym tle. 

WartoŜci zmieniane znakiem plus ( ) 

lub minus ( ) moŨna dotknŃĺ 

bezpoŜrednio. W rezultacie, na 

module sterowania pojawia siň 

klawiatura umoŨliwiajŃca 

wprowadzenie danych. 

Wszystkie podstawowe ustawienia zostağy juŨ skonfigurowane 

przez firmň Hoval lub inŨyniera system·w grzewczych 

podczas odbioru technicznego systemu grzewczego. MoŨna 

wprowadziĺ dodatkowe ustawienia w przypadku, gdy 

uŨytkownik wyjeŨdŨa w podr·Ũ albo gdy w domu jest zbyt 

zimno lub zbyt ciepğo. PrzeglŃd najczňŜciej zadawanych pytaŒ 

przedstawiono w rozdziale 1.3 na stronie 6. 

 

 Jak oszczňdzaĺ energiň? 

Dla dobra wğasnego i Ŝrodowiska 

Wykorzystuj energiň bardziej wydajnie poprzez unikanie 

niepotrzebnych strat! Przy odrobinie wysiğku, moŨesz 

zoptymalizowaĺ dziağanie swojego systemu grzewczego i 

jednoczeŜnie oszczňdzaĺ energiň. 

 
Warto ustawiĺ swoje spersonalizowane programy dzienne 

i tygodniowe 

MoŨna zaoszczňdziĺ cennŃ energiň i pieniŃdze poprzez 

konkretne ustawienie czas·w ogrzewania za pomocŃ 

osobistego programu dziennego lub tygodniowego biorŃcego 

pod uwagň okresy czasu, w kt·rych uŨytkownik jest obecny 

lub nieobecny.  Sterownik TopTronicÈ E sprawia, Ũe bardzo 

ğatwo jest ustawiĺ r·Ũne cykle przeğŃczania dla indywidualnych 

sekwencji dziennych (rozdziağ 1.10 na stronie 24). 

Elementy 
podglŃdowe 

 

 
JedynŃ rolŃ element·w podglŃdowych 

jest dostarczanie informacji i nie da siň 

ich wybieraĺ. SŃ wyŜwietlane w 

kolorze. 
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Kolor Znaczenie 

PomaraŒczowy Ogrzewanie 

Proces ogrzewania aktywny. Pok·j jest 

ogrzewany do poŨŃdanej temperatury 

pokojowej. 

Niebieski Chğodzenie 

Proces chğodzenia aktywny. Pok·j jest 

chğodzony do poŨŃdanej temperatury 

pokojowej. 

Szary Nieaktywny 

Proces ogrzewania/chğodzenia jest nieaktywny. 

 

 

 

Temperatura pokojowa ï oznaczenie kolorami 

Temperatura pokojowa na ekranie 

startowym pokazywana jest w trzech 

r·Ũnych kolorach. Kolory te majŃ 

nastňpujŃce znaczenia: 

WskaŦnik LED 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czujnik jasnoŜci Ekran dotykowy 
 

 
 
 

Dioda LED stanu roboczego 

Dodatkowo doğŃczony po lewej stronie moduğu sterowania jest 

wskaŦnik LED. WyŜwietla on stan roboczy i moŨe Ŝwieciĺ w 

jednym z nastňpujŃcych trzech kolor·w: 

 
Kolor Znaczenie 

Zielony Prawidğowe dziağanie 

Na module sterowania mogŃ byĺ wyŜwietlane 

generalne informacje lub ostrzeŨenia. 

UŨytkownik nie musi jednak podejmowaĺ 

Ũadnych czynnoŜci. Proces ogrzewania jest 

kontynuowany. 

PomaraŒczowy Zawieszenie 

Dziağanie wytwornika ciepğa zostağo 

tymczasowo zawieszone z powodu 

wystŃpienia bğňdu. NaleŨy skontaktowaĺ siň z 

dziağem obsğugi klienta firmy Hoval w 

przypadku, gdy zawieszenie dziağania 

prowadzi do niezamierzonego wychğodzenia 

systemu grzewczego. 

Czerwony Blokada 

Wytwornica ciepğa zakomunikowağ bğŃd 

krytyczny i zostağ zablokowany ze wzglňd·w 

bezpieczeŒstwa. Wytwornica ciepğa nie moŨe 

dalej dziağaĺ. NaleŨy skontaktowaĺ siň z 

dziağem obsğugi klienta firmy Hoval! 
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1.3 RozwiŃzywanie problem·w 

 
PoniŨsze informacje sğuŨŃ jako wsparcie pierwszego stopnia dla czňsto wystňpujŃcych problem·w. 

 

Problem RozwiŃzanie Punkt / strona 

Jest za zimno. Wybraĺ Temperaturň pokojowŃ na ekranie startowym i wcisnŃĺ 

przycisk plus ( ) aby zwiňkszyĺ temperaturň pokojowŃ. 
punkt 1.8.1 na stronie 14 

 

Jest za ciepğo. Wybraĺ Temperaturň pokojowŃ na ekranie startowym i wcisnŃĺ 

przycisk minus ( ) aby zmniejszyĺ temperaturň pokojowŃ. 
punkt 1.8.1 na stronie 14 

 

Od tej pory majŃ byĺ stale 

utrzymywane r·wne 

temperatury dzienne i nocne. 

Wybraĺ Programy podstawowe na ekranie startowym i 

wybraĺ program podstawowy Stağy. Ustawiĺ poŨŃdanŃ 

temperaturň pokojowŃ. 

punkt 1.8.4 na stronie 16 

 

DziŜ wiecz·r ogrzewanie 

powinno byĺ dğuŨej wğŃczone. 

Wybraĺ Programy dzienne na ekranie startowym. W polu 

"Wyb·r programu dziennego", wybraĺ Przyjňcie i wprowadziĺ 

czas trwania oraz temperaturň pokojowŃ. 

punkt 1.11.3 na stronie 35 

 

Potrzebna jest wiňksza iloŜĺ 

ciepğej wody. 

Wybraĺ Temperaturň ciepğej wody (dotknŃĺ ikonň) na 

ekranie startowym i wcisnŃĺ przycisk plus ( ) aby zwiňkszyĺ 

temperaturň wody. W razie potrzeby, doğadowaĺ ciepğŃ wodň 

("Recharging"). 

punkt 1.8.2 na stronie 15 / 

punkt 1.12.7 na stronie 48 

 

MoŨna takŨe uzyskaĺ dostňp do funkcji ustawiania 
temperatury wody przez Menu gğ·wne ( ) > 

Ciepğa woda. 
 

 
 

Od tej pory bňdzie potrzebna 

ciepğa woda, ale bez 

ogrzewania. 

Ustawiĺ Obieg grzewczy na Program podstawowy 

Czuwanie, oraz CiepğŃ wodň na poŨŃdany program 

podstawowy. Proces ogrzewania jest wyğŃczony, a ciepğa 

woda wğŃczona. 

1.8.4 

1.8.4. na stronie 16 

 

Nagle nie ma ogrzewania ani 

ciepğej wody ï jest zimno. 

Sprawdziĺ moduğ sterowania pod kŃtem komunikat·w 

alarmowych i w razie potrzeby skonsultowaĺ siň z inŨynierem 

system·w grzewczych. W razie potrzeby sprawdziĺ, czy wciŃŨ 

jest wystarczajŃco paliwa/czy jest prŃd. 

Sekcja poŜwiňcona 

komunikatom alarmowym 

 

Nie bňdzie mnie dzisiaj przez 

kilka godzin. 

Wybraĺ Programy dzienne (np. cağy dzieŒ) na ekranie 

startowym. W polu "Wyb·r programu dziennego", ustawiĺ inny 

program dzienny lub NieobecnoŜĺ (wprowadziĺ czas 

trwania i temperaturň pokojowŃ). 

1.8.5 

1.8.5. na stronie 17 / 

punkt 1.11.3 na stronie 35 

 

Jestem w podr·Ũy na jakiŜ 

okres czasu (np. dwa 

tygodnie). 

Wybraĺ Programy podstawowe na ekranie startowym i 

wybraĺ program podstawowy Urlop do. Ustawiĺ datň powrotu 

uŨytkownika. 

punkt 1.9.2 na stronie 22 

 

WyjeŨdŨam na 

czas nieokreŜlony. 

Wybraĺ Programy podstawowe na ekranie startowym i 

wybraĺ program podstawowy Czuwanie. Po powrocie, 

zmieniĺ program podstawowy. 

punkt 1.8.4 na stronie 16 

 

Latem jest zbyt zimno lub zbyt 

ciepğo. 

Program podstawowy umoŨliwia stwierdzenie kt·ry tryb 

roboczy jest aktywny. Dopasowaĺ odpowiedni program 

podstawowy do swoich potrzeb. 

punkt 1.8.4 na stronie 16 
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1.4 Skuteczna kontrola systemu 
 

MoŨna oszczňdziĺ mn·stwo energii dziňki wydajnej regulacji 

procesu ogrzewania. Moduğ sterowania TopTronicÈ E 

posiada programy podstawowe (rozdziağ 1.9 na stronie 21), 

kt·re pozwalajŃ uŨytkownikowi ğatwiej kontrolowaĺ system 

konkretnie wtedy, gdy jest obecny lub nieobecny przez 

dğuŨszy okres czasu. W celu wprowadzenia 

kr·tkoterminowych zmian do okres·w ogrzewania, moŨna 

uŨyĺ r·Ũnych program·w dziennych w 

programach podstawowych TydzieŒ 1 oraz TydzieŒ 2  

(rozdziağ 1.11 na stronie 33). Ponadto, temperaturň przestrzeni 

Ũyciowej moŨna bezproblemowo zwiňkszyĺ lub zmniejszyĺ 

wybierajŃc aktualnŃ temperaturň pokojowŃ. 

 

 

Programy podstawowe Temperatura pokojowa / programy dzienne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Patrz rozdziaƱ "Programy tygodniowe" 

 

 
Obieg grzewczy 

Aktywny 

program dzienny 

 

   

 

 

 

PoŨŃdana 

temperatura pokojowa 

 
 

Aktywny  

program dzienny  

Cykl przeƱŊczania 

 
 
 
 

 
Wybƽr programu 

dziennego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy aktywny 

program podstawowy 

Program 

dzienny 

"Przyjňcie" 

Program dzienny 

"NieobecnoŜĺ" 
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1.5 Indywidualne programy dzienne i tygodniowe 
 

Aby zaoszczňdziĺ uŨytkownikowi trudu zwiŃzanego z wyborem 

poŨŃdanego programu podstawowego kaŨdego dnia, moduğ 

sterowania TopTronicÈ E oferuje moŨliwoŜĺ korzystania z 

program·w tygodniowych. W ramach dw·ch moŨliwych do 

wyboru program·w podstawowych, uŨytkownik moŨe 

zaplanowaĺ swoje indywidualne sekwencje tygodniowe i 

przypisaĺ programy dzienne (rozdziağ 1.11 na stronie 33) aby 

dopasowaĺ okresy ogrzewania do swoich obecnoŜci i 

nieobecnoŜci za pomocŃ cykli przeğŃczania. W 

ustawieniach podstawowych, moduğ sterowania zawiera juŨ 

dwa standardowe programy tygodniowe, TydzieŒ 1 oraz 

TydzieŒ 2 (rozdziağ 1.9 na stronie 21). Wspomniane dwa 

programy tygodniowe moŨna indywidualnie edytowaĺ (punkt 

1.10.4 na stronie 27) i nadaĺ im dowolnŃ nazwň (punkt 1.10.5 

na stronie 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zmiana 
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1.6 Ekran startowy 
 

Ekran startowy moduğu sterowania jest podzielony na trzy 

pionowe elementy podglŃdowe. Aby zapoznaĺ siň ze 

szczeg·ğowŃ listŃ r·Ũnych funkcji ekranu startowego, naleŨy 

odnieŜĺ siň do punktu 1.6.1 na stronie 10. 

 
UWAGA 

Nie moŨna dotykaĺ powierzchni moduğu 

sterowania TopTronicÈ E podczas obsğugi 

ostrymi ani spiczastymi przedmiotamiï ryzyko 

zadrapania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o przestrzeni Ũyciowej Informacje o wytworniku ciepğa Informacje og·lne 

Lewa czňŜĺ ekranu startowego 

zawiera informacje dotyczŃce 

przestrzeni Ũyciowej. MoŨna tutaj 

dokonywaĺ ustawieŒ obiegu 

grzewczego, obecnej temperatury 

pokojowej, programu dziennego, 

cykli przeğŃczania jak r·wnieŨ 

programu podstawowego (rozdziağ 

1.4 na stronie 7). 

środkowa czňŜĺ ekranu startowego 

zawiera informacje dotyczŃce 

wytwornika ciepğa. To pole informacyjne 

pokazuje stan bğňdu, temperaturň 

zewnňtrznŃ oraz informacje na temat 

obiegu grzewczego. Dodatkowo moŨna 

wyŜwietliĺ poziom uŨytkownika 

(okreŜlany w dalszej czňŜci jako poziom 

autoryzacji). 

Prawa czňŜĺ ekranu startowego 

zawiera informacje og·lne. SŃ to 

informacje na temat zuŨycia energii, 

godzina/data oraz temperatura 

ciepğej wody. W poğŃczeniu z 

TopTronicÈ E online, opcjonalnie na 

module sterowania wyŜwietlana jest 

prognoza pogody. 

 

 

 

Ekran startowy wyŜwietlany jest w widoku standardowym. UŨytkownik moŨe dostosowaĺ elementy obsğugi. NaleŨy 

sprawdziĺ ustawienia ekranu startowego zgodnie z punktem 1.14.2 na stronie 65 w przypadku, gdy widok siň r·Ũni. 
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1.6.1 Elementy ekranu startowego ï wytwornica ciepğa i przestrzeŒ Ũyciowa 
 

Wytwornica ciepğa PrzestrzeŒ Ũyciowa 

1 6 7 10 9 1 2 6 7 10 9 
 

 
 
 

2
 13 

16 

3 15 

4 14 
 

 
 
 

 

5 8 11 12 

 

5 4 3 7 12 
 

 

Pozycja / symbol Oznaczenie Funkcja Punkt / 

strona 

1 Obieg grzewczy JeŜli dom jest podzielony na indywidualne obszary ogrzewania, obieg 

grzewczy odnosi siň do kaŨdej indywidualnie regulowanej 

czňŜci. KaŨdy obieg grzewczy ma przypisane do siebie 

indywidualne ustawienia takie jak program podstawowy, 

program dzienny i tygodniowy, jak r·wnieŨ temperatura 

pokojowa. JeŜli nie pokazuje siň nazwa, istnieje tylko jeden 

obieg grzewczy. 

punkt 

1.8.3 na 

stronie 

16 

Dziağanie 

obieg·w 

grzewczych 

WyŜwietlanie wsp·lnego lub indywidualnego dziağania 

wszystkich obieg·w grzewczych i ciepğej wody. 

Indywidualne dziağanie poszczeg·lnych 

obieg·w grzewczych 

 

Wsp·lne dziağanie wszystkich obieg·w grzewczych 

(identyczna temperatura i programy) 

2 Temperatura pokojowa WyŜwietlanie obecnej temperatury pokojowej ï w moduğach 

sterowania pokojowego oraz systemach z czujnikiem 

powietrza pokojowego ï w wybranym obiegu grzewczym. 

Przystosowanie temperatury poprzez zwiňkszenie lub 

zmniejszenie zadanej temperatury (punkt 1.8.1 na stronie 

14). WyŜwietlanie wymaganej temperatury pokojowej w 

systemach bez czujnika powietrza pokojowego. 

punkt 

1.8.1 na 

stronie 

14 

3 Aktywny 

program 
dzienny 

Obecnie aktywny program dzienny. WyŜwietlany wyğŃcznie, 

gdy wybrane sŃ programy podstawowe TydzieŒ 1 i TydzieŒ 2 

(rozdziağ 1.9 na stronie 21) . 

punkt 

1.8.5 na 

stronie 

17 

4 Cykl przeğŃczania  Wykres przedstawia przebieg dnia (oŜ pionowa: temperatura 

pokojowa, oŜ pozioma: godzina) aktywnego programu 

podstawowego lub przypisanego programu dziennego. 

Pionowa linia przedstawia aktualny stan. 

 

5 Program podstawowy Przypisanie programu podstawowego do okreŜlonej sytuacji 

(np. programy tygodniowe, Stağy, Urlop do). Program 

podstawowy sğuŨy jako tryb roboczy obiegu grzewczego. 

punkt 

1.11.5 na 

stronie 

38 
 

punkt 

1.8.4 na 

stronie 

16 
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6 Stan roboczy Obecnie aktywny stan roboczy punkt 

1.8.7 na 

stronie 

20 
Brak wyŜwietlenia ï dziağanie 
prawidğowe 

 

WyŜwietlenie komunikatu 

alarmowego 

 
 
 

 
7 Temperatura 

zewnňtrzna 
 
 
 
 
8 Informacje o 

aktywnym 

wytworniku ciepğa 

Wyb·r i wyŜwietlanie 

komunikat·w alarmowych 

WyŜwietlanie poziomu autoryzacji. JeŨeli nie jest 

wyŜwietlony Ũaden poziom, sterowanie odbywa siň 

na poziomie 0 ï poziomie obsğugi uŨytkownika. 

WyŜwietlanie obecnej temperatury zewnňtrznej (wyŜwietlana 

tylko wtedy, gdy dostňpny jest zewnňtrzny czujnik 

temperatury). Ponadto, w nocy wyŜwietlana jest faza 

ksiňŨyca. 

W poğŃczeniu z TopTronicÈ E online, wyŜwietlana jest aktualna 

pogoda. 

WyŜwietlanie obecnej temperatury w aktywnym wytworniku 

ciepğa. JeŨeli zastosowano instalacjň solarnŃ, pokazywana 

jest takŨe temperatura kolektora. Kolor pomaraŒczowy 

wskazuje czy obecnie aktywny jest wytwornica 

ciepğa/instalacja solarna. 
 
 
 

9 Informacje Informacje szczegƽƱowe dotyczŊce systemu 1.8.7 na 

stronie 20 

10 Faza 

ksiňŨyca, 

godzina i data 

WyŜwietlanie aktualnej godziny i daty. W poğŃczeniu z 

TopTronicÈ E online, wyŜwietlana jest aktualna faza ksiňŨyca. 

 

 

11 Ciepğa woda W razie potrzeby pokazuje obecnŃ temperaturň ciepğej wody. rozdziağ 

1.12 na 

stronie 

44 

 

 

12 Menu gğ·wne Ten element obsğugi umoŨliwia dostňp do menu gğ·wnego. 1.13.1 na 

stronie 51 

13 Program dzienny Rozpoczyna siň natychmiastowe ogrzewanie, program  

dzienny  jest aktywowany.  

1.11 na stronie 33 

14 Obecny Rozpoczyna siň natychmiastowe ogrzewanie, program 

dzienny "Cağy dzieŒ" jest aktywowany 

punkt 1.11.3 

na stronie 35 

15 Program tygodniowy Powrƽt do programu tygodniowego punkt 1.8.4 

na stronie 16 

16 Symbole specjalne = tryb letni 

= ochrona przed zamarzaniem przy wğŃczonej pompie 

= suszenie wylewki 

 
Ekran startowy wyŜwietlany jest w widoku standardowym. UŨytkownik moŨe dostosowaĺ elementy obsğugi. NaleŨy 

sprawdziĺ ustawienia ekranu startowego zgodnie z punktem 1.14.2 na stronie 65 w przypadku, gdy widok siň r·Ũni. 
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1.6.2 Opcjonalny ekran startowy 
 
Moduğ sterowania TopTronicÈ E obejmuje piňĺ r·Ũnych 

widok·w ekranu startowego. W zaleŨnoŜci od indywidualnych 

potrzeb, poŨŃdany ekran startowy moŨe zostaĺ zdefiniowany 

podczas odbioru technicznego i ustawiony przez inŨyniera 

system·w grzewczych. 

P·ŦniejszŃ zmianň na jeden z niŨej opisanych 

wariant·w moŨe przeprowadziĺ wyğŃcznie inŨynier 

system·w grzewczych. 
 

 
 

Ekran startowy "Heat generator" 

Ekran startowy "Living easy" (opcja) 

 

 
NaleŨy odnieŜĺ siň do osobnej instrukcji obsğugi 

moduğu sterowania pokojowego "easy". 

Ekran startowy "Industrial" (opcja) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekran "Heat generator" pokazuje szczeg·ğowe informacje 

dotyczŃce wytwornika ciepğa. W poğŃczeniu z TopTronicÈ E 

online, wyŜwietlana jest prognoza pogody oraz aktualna faza 

ksiňŨyca. 
 

Ekran startowy "Living comfort" (opcja)  
 
Ekran startowy "Industrial" stosowany jest zazwyczaj w duŨych 

zakğadach. W rezultacie, wyŜwietlana jest tylko obecna 

temperatura wytwornika ciepğa, ciŜnienie wody (opcja), 

poŨŃdana temperatura wytwornika ciepğa oraz godziny pracy. 

 
Ekran startowy "District heating" (opcja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przeciwieŒstwie do ekranu startowego "Heat generator", 

ekran startowy "Living comfort" koncentruje siň na szybkim 

przeğŃczaniu miňdzy programami dziennymi (rozdziağ 1.11 na 

stronie 33) i nieobecnoŜciŃ (punkt 1.11.3 na stronie 35). 

Informacje o wytwornikach ciepğa pokazywane sŃ mniejszŃ 

czcionkŃ. W poğŃczeniu z TopTronicÈ E online, moŨe byĺ takŨe 

wyŜwietlana prognoza pogody oraz aktualna faza ksiňŨyca. 

 
 
 
 
 
 
 

 
WyŜwietlana jest obecna moc (%), r·Ũnica temperatur 

pomiňdzy temperaturŃ poŨŃdanŃ a obecnŃ na wykresie oraz, 

opcjonalnie, obecna moc bezwzglňdna. 
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1.7 PrzeglŃd element·w sterowania 

 
 

- Wybƽr obiegu grzewczego 

- Wybƽr dziaƱania wspƽlnego 

 
aktywny obieg  

grzewczy  

Informacje  - Wybƽr obszaru informacyjnego 

- SzczegƽƱowy wybƽr wytwornika ciepƱa, 

obiegu grzewczego, ciepƱej wody 

- Obszar informacyjny 
 

- Nastawa temperatury pokojowej 

- Wybƽr programu dziennego 

- WyǏwietlanie aktywnych cykli przeƱŊczania 

Temperatura 

pokojowa/  

program 

dzienny  

 

 
CiepƱa woda  - PoȍŊdana temperatura ciepƱej wody 

- Wybƽr programu podstawowego 

- Wybƽr programu dziennego 

- Cykle przeƱŊczania ciepƱej wody 
 

- Wybƽr programu podstawowego Program podstawowy  
 

Menu gƱƽwne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 1/3 Strona 2/3 Strona 3/3 

Emisja  - Wybƽr wytwornika ciepƱa 

- PozostaƱy czas pracy 

- Ograniczenie mocy 

   - Obszar informacyjny   

Analiza  - Wybƽr wytwornika ciepƱa, obiegu 

grzewczego, ciepƱej wody 

- Wybƽr czasu trwania 

- Widok schematu 

Wizualizacja - Funkcja przeznaczona dla systemƽw 

kolektorƽw sƱonecznych 

System  WyǏwietlenie nastťpnej wymaganej 

konserwacji/czyszczenia/serwisowania 

 
Info    - Wybƽr obszaru informacyjnego 

- SzczegƽƱowy wybƽr wytwornika ciepƱa, obiegu 

grzewczego, ciepƱej wody, systemu solarnego itd. 

- Obszar informacyjny 

Poziom uȍytkownika  - Wprowadzenie PIN poziomu 

uȍytkownika 
 

 
 

Serwis  Pozycja menu przeznaczona wyƱŊcznie 

dla inȍyniera systemƽw grzewczych 

 
Odbiƽr techniczny   
Pozycja menu przeznaczona wyƱŊcznie dla inȍyniera 

systemƽw grzewczych 
 

 

Aktualizacja  Pozycja menu przeznaczona 

wyƱŊcznie dla inȍyniera 

systemƽw grzewczych 

 
Centrum energetyczne  WpƱyw prognozy pogody 

na ogrzewanie. Funkcja 

aktywna wyƱŊcznie przy 

poƱŊczeniu zdalnym. 

Obiegi  

grzewcze  

- PoȍŊdana temperatura 
pokojowa 

- Wybƽr programu 

podstawowego 

- Wybƽr programu dziennego 

 
Tryb rťczny - Wybƽr wytwornika ciepƱa/obiegu 

grzewczego 
 
- Szczeg·ğowy wyb·r

  - Cykle przeƱŊczania temperatury pokojowej 

CiepƱa woda  - PoȍŊdana temperatura ciepƱej wody 

- Wybƽr programu podstawowego 

- Wybƽr programu dziennego 

  - Cykle przeƱŊczania ciepƱej wody   

Programy  - Wybƽr obiegu grzewczego/ciepƱej wody 

- SzczegƽƱowy wybƽr obiegu 

grzewczego/ ciepƱej wody 

- Dostosowanie programƽw tygodniowych 

- Dostosowanie programƽw dziennych 

- Proces chƱodzenia/WY_./proces ogrzewania 

- Informacje 

Prezentacja  - Jťzyk 

- Schemat kolorystyczny 

- Ekran startowy 

- PodǏwietlenie 

- Czas do przejǏcia w tryb czuwania 

- Czas wyǏwietlania do przejǏcia w tryb 

czuwania 

- Autoryzacja 

- Analiza konfiguracji 

 
 
 
MoŨe nie byĺ dostňpny wyb·r 

niekt·rych funkcji w zaleŨnoŜci od 

wersji elementu obsğugi. 
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1.8 Ustawienia gğ·wne 

1.8.1 Zmiana temperatury pokojowej 
 

1 DotknŃĺ wyŜwietlanŃ temperaturň pokojowŃ aby jŃ wybraĺ. 

 

JeŨeli w ramach systemu istnieje kilka obieg·w grzewczych naleŨy 

upewniĺ siň, Ũe wyŜwietlany jest wğaŜciwy obieg grzewczy (np. 

parter). Patrz "Wyb·r obiegu grzewczego" w punkcie 1.8.3 na 

stronie 16. 

 
 
 
 
 

 

2 DotknŃĺ kilkukrotnie przycisku plus (+ ) lub minus (-) aby ustawiĺ poŨŃdanŃ 

temperaturň pokojowŃ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Zaakceptowaĺ ustawienia naciskajŃc OK. 

 

Temperatura pokojowa jest przyjňta jedynie w aktywnym programie 

dziennym, do momentu zakoŒczenia obecnego cyklu. NaleŨy 

odznaczyĺ pole wyboru "Tylko na dzisiaj" aby zachowaĺ zmianň w 

aktywnym programie dziennym. 

 
 
 
 

 

4 WyŜwietli siň komunikat zmiany. NaleŨy go zaakceptowaĺ naciskajŃc OK. 

DotknŃĺ przycisku Wstecz 

( ) aby powr·ciĺ do edycji ustawieŒ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Aktualna temperatura pokojowa jest wyŜwietlana na ekranie startowym i 

roŜnie/maleje do osiŃgniňcia poŨŃdanej wartoŜci. 
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1.8.2 Dostosowanie temperatury ciepğej wody 
 

1 DotknŃĺ wyŜwietlanŃ temperaturň wody aby jŃ wybraĺ. 

 

MoŨna takŨe uzyskaĺ dostňp do funkcji ustawiania wymaganej 
temperatury wody przez Menu gğ·wne ( ) > Ciepğa woda (punkt 

1.13.1 na stronie 51, pozycja nr 5). 

 
 
 
 
 

 

2 DotknŃĺ kilkukrotnie przycisku plus (+) lub minus (-) aby ustawiĺ poŨŃdanŃ 

temperaturň wody. 

 
Gdy aktywny jest program dzienny, temperatura wody jest przyjňta 

tylko w aktywnym cyklu przeğŃczania. 

 
 
 
 
 

 

3 Zaakceptowaĺ ustawienia naciskajŃc OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 WyŜwietli siň komunikat zmiany. NaleŨy go zaakceptowaĺ naciskajŃc OK. 

DotknŃĺ przycisku Wstecz () aby powr·ciĺ do edycji ustawieŒ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Aktualna temperatura ciepğej wody jest wyŜwietlana na ekranie startowym i 

roŜnie/maleje do osiŃgniňcia poŨŃdanej wartoŜci. 
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1.8.3 Wybraĺ obieg grzewczy (w przypadku, gdy jest ich kilka) 
 

1 DotknŃĺ wyŜwietlany obieg grzewczy aby go wybraĺ (np. parter). 

 

W przypadku, gdy system posiada jeden obieg grzewczy, nie 

bňdzie wyŜwietlany wyb·r obiegu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 UŨyĺ pionowych strzaƱek ( ) aby wybraŏ wymagany obieg grzewczy i 

zatwierdziĺ naciskajŃc OK. 

 
JeŨeli istnieje kilka obieg·w grzewczych (np. mieszkania), 

zaznaczenie pola wyboru "Dziağanie wsp·lne" (punkt 1.8.8 na 

stronie 20) pozwala na wsp·lne sterowanie wszystkimi obiegami 

grzewczymi. Temperaturň pokojowŃ, program dzienny oraz 

program podstawowy zmienia siň w ten spos·b jednoczeŜnie we 

wszystkich obiegach. 
 
 
 

3 Wybrany obieg grzewczy wyŜwietla siň na ekranie startowym. Wszystkie 

ustawienia w lewym obszarze moduğu sterowania sŃ teraz przyjňte dla tego 

obiegu grzewczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.4 Zmiana programu podstawowego (obieg grzewczy) 
 

1 DotknŃĺ wyŜwietlany program podstawowy aby go wybraĺ (np. TydzieŒ 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Wybraĺ poŨŃdany program podstawowy. 

 

Poszczeg·lne programy podstawowe wymagajŃ dodatkowo 

wprowadzenia temperatury pokojowej lub daty powrotu (punkt 1.9.2 

na stronie 22). 
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3 WyŜwietli siň komunikat zmiany. NaleŨy go zaakceptowaĺ naciskajŃc OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Nowy aktywny program podstawowy jest wyŜwietlany na ekranie startowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8.5 Zmiana aktywnego programu dziennego (obieg grzewczy) 

 

1 DotknŃĺ wyŜwietlany program dzienny aby go wybraĺ (np. rano i wiecz·r). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 DotknŃĺ aktywny program dzienny aby go wybraĺ. 

 

Dostosowanie programu dziennego jest przyjňte tylko w aktywnym 

programie tygodniowym dla obecnego dnia. Odznaczyĺ pole 

wyboru "Tylko na dzisiaj" aby zachowaĺ zmianň w programie 

tygodniowym. 
 
 
 
 

 

  UŨyĺ pionowych strzaƱek ( ) aby wybraŏ wymagany program dzienny i 

                 zatwierdziĺ naciskajŃc OK. 

3 
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4   Wybrany program dzienny jest teraz wyŜwietlany z powiŃzanymi cyklami 

przeğŃczania jak r·wnieŨ temperaturŃ pokojowŃ. 

 
Temperaturň pokojowŃ moŨna dostosowaĺ ponownie po wyborze 

nowego poŨŃdanego programu dziennego. 
 
 
 
 
 

 

 

5   WyŜwietli siň komunikat zmiany. NaleŨy go zaakceptowaĺ naciskajŃc OK. DotknŃĺ 

przycisku Wstecz ( ) aby powr·ciĺ do edycji ustawieŒ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6    Nowy wybrany program dzienny jest wyŜwietlany na ekranie startowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.6 Zmiana programu podstawowego i dziennego (ciepğa woda) 

 

1 DotknŃĺ wyŜwietlanŃ temperaturň ciepğej wody aby jŃ wybraĺ. 

 

W poğŃczeniu z TopTronicÈ E online, opcjonalnie na ekranie 

startowym wyŜwietlana jest prognoza pogody. MoŨna takŨe 

uzyskaĺ dostňp do funkcji dostosowania wymaganej temperatury 

wody przez Menu gğ·wne > Ciepğa woda (punkt 1.13.1 na stronie 

51). 

 
 
 
 
 

2 DotknŊŏ program podstawowy ciepƱej wody lub program dzienny ciepƱej 

wody aby go wybraŏ. 

 
Programy podstawowe i dzienne ciepğej wody sŃ niezaleŨne od 

program·w podstawowych i dziennych obiegu grzewczego. MoŨna, 

na przykğad, ustawiĺ program podstawowy ciepğej wody na TydzieŒ 

1 gdy proces ogrzewania dziağa na ustawieniu Stağy. 
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3 Wybraĺ program podstawowy: 

Wybraĺ poŨŃdany program podstawowy ciepğej wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wybraĺ program dzienny: 

 
Uȍyŏ pionowych strzaƱek       (      ) aby wybraŏ wymagany program dzienny 

ciepƱej wody ƛ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊƛŏ ǿŎƛǎƪŀƧŊŎ OK. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Wybrany program podstawowy lub dzienny ogrzewania wody jest wyŜwietlany 

w menu. WcisnŃĺ OK aby powr·ciĺ do ekranu gğ·wnego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 WyŜwietli siň komunikat zmiany. NaleŨy go zaakceptowaĺ naciskajŃc OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Aktualna temperatura ciepğej wody jest wyŜwietlana na ekranie startowym i 

roŜnie/maleje do momentu osiŃgniňcia temperatury wody wybranego programu 

podstawowego lub dziennego. 



STEROWNIK SYSTEMU 
GRZEWCZEGO 

20 4 212 600 / 02 

 

 

 

 

1.8.7 WyŜwietlanie informacji o systemie 
 

1 DotknŃĺ przycisku Info (  ) aby go wybraĺ. 

 

MoŨna takŨe uŨyĺ Menu gğ·wne ( ) > Info (strona 2) aby 

uzyskaĺ dostňp do przeglŃdu informacji o systemie (punkt 1.13.2 

na stronie 52, pozycja nr 2). 
 
 
 
 
 

 

2 WyŜwietla siň pozycja menu Info. MoŨna tu zobaczyĺ informacje o 

poszczeg·lnych obszarach systemu. Aby to zrobiĺ, naleŨy uŨyĺ strzağek 

poziomych(    ) i wybraĺ odpowiednie obszary. UŨyĺ przycisku Wstecz ( ) 

aby wyjŜĺ z tej pozycji menu. Pojawi siň ponownie ekran startowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.8 Tryb pracy wsp·lnej obieg·w grzewczych i ciepğej wody 
 
W przypadku, gdy system posiada kilka obieg·w grzewczych 

(np. mieszkania), moduğ sterowania TopTronicÈ E oferuje 

funkcjň "Wsp·lnej pracy wszystkich obieg·w grzewczych i 

ciepğej wody". Aby ustawiĺ ten sam tryb roboczy dla 

wszystkich obieg·w grzewczych i ciepğej wody, naleŨy 

zaznaczyĺ pole wyboru "Wsp·lnej pracy wszystkich obieg·w 

grzewczych i ciepğej wody" (punkt 1.8.3 na stronie 16, pozycja 

nr 2). Temperaturň pokojowŃ, program dzienny oraz program 

podstawowy zmienia siň w ten spos·b jednoczeŜnie we 

wszystkich obiegach. 
 

 
 
 

W ramach dziağania wsp·lnego, programy kontrolowane sŃ w nastňpujŃcy spos·b: 
 

Temperatura Synchronizacja wyƱŊcznie w obiegach grzewczych 
 

Nie jest przeprowadzana synchronizacja temperatury ciepƱej wody w 

trybie pracy wspƽlnej. 

Programy podstawowe Synchronizacja w obiegach grzewczych i ciepƱej wody 

Programy dzienne Synchronizacja wyƱŊcznie w obiegach grzewczych 

"Specjalne programy dzienne" 

(Przyjťcie i NieobecnoǏŏ) 
Synchronizacja w obiegach grzewczych i ciepƱej wody 
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1.9 Programy podstawowe 
 

Programy podstawowe okreŜla siň jako tryby pracy sterownika 

TopTronicÈ E. W przeciwieŒstwie do program·w dziennych 

(rozdziağ 1.11 na stronie 33), wybiera siň je zazwyczaj na 

dğuŨszy okres czasu. Dziňki celowemu wyborowi 

odpowiedniego programu podstawowego moŨna oszczňdzaĺ 

energiň. 

Programy podstawowe TydzieŒ 1 oraz TydzieŒ 2 sŃ dostňpne 

dla powtarzajŃcych siň harmonogram·w tygodniowych. MoŨna 

tu zaplanowaĺ poszczeg·lny tydzieŒ/tygodnie poprzez 

przypisanie program·w dziennych (rozdziağ 1.11 na stronie 33) 

i doregulowaĺ konkretnie proces ogrzewania. Ponadto, moŨna 
na przykğad aktywowaĺ program podstawowy Czuwanie, jeŨeli 

uŨytkownik ma byĺ nieobecny przez stosunkowo dğugi okres 

czasu. W rezultacie wyğŃcza siň system grzewczy i zostaje 

aktywowana ochrona przeciw zamarzaniu. PoniŨej 

przedstawiono przeglŃd funkcji program·w podstawowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TopTronicÈ E automatycznie przeğŃcza siň na 

odğŃczenie letnie w miarň jak rosnŃ temperatury 

zewnňtrzne, oszczňdzajŃc w ten spos·b energiň. 

Ta funkcja wymaga jednak czujnika powietrza 

zewnňtrznego. 
 

NaleŨy odnieŜĺ siň do punktu 1.8.4 na stronie 16 

aby zapoznaĺ siň ze szczeg·ğowym opisem 

wyboru program·w podstawowych. 

 
 
 
 

1.9.1 Funkcje r·Ũnych program·w podstawowych 
 

Program podstawowy Ewentualne okolicznoŜci i funkcje 

TydzieŒ 1 
Programy 

dzienne 

UŨytkownik chodzi do pracy od poniedziağku do piŃtku, a jest w domu w sobotň i 

niedzielň. 

Å Proces ogrzewania zdefiniowany przez indywidualne programy dzienne 

Å Dziağanie ciepğej wody aktywne w osobnym programie podstawowym 

Å W programie standardowym, rano i wieczorem proces ogrzewania na 22 ÁC, podczas 
dnia i w nocy ograniczony proces ogrzewania (16 ÁC). W soboty i niedziele, proces 
ogrzewania podczas dnia na 22 ÁC i podczas nocy ograniczony (16 ÁC). 

Å Pn ï Pt = rano i wiecz·r / Sb i Nd = cağy dzieŒ 

Å W celu uzyskania dalszych informacji na temat "TydzieŒ 1", patrz rozdziağ 1.10 na stronie 
24 

 

TydzieŒ 2 
Programy 

dzienne 

UŨytkownik jest w domu przez cağy tydzieŒ 

Å Proces ogrzewania zdefiniowany przez indywidualne programy dzienne 

Å Dziağanie ciepğej wody aktywne w osobnym programie podstawowym 

Å W programie standardowym, w trakcie dnia ciŃgğy proces ogrzewania na 22 ÁC, w 
nocy ograniczony proces ogrzewania (16 ÁC). W soboty i niedziele, proces ogrzewania 
podczas dnia na 22 ÁC i podczas nocy ograniczony (16 ÁC). 

Å Pn ï Nd = ogrzewanie "cağy dzieŒ" 

Å W celu uzyskania dalszych informacji na temat "TydzieŒ 2", patrz rozdziağ 1.10 na stronie 
24 

 

Praca 

energooszczňd

na 
DziaƱanie ograniczone 

UŨytkownik czuje siň komfortowo przy nieznacznie niŨszej temperaturze i chciağby 

oszczňdzaĺ energiň. 

Å CiŃgle ograniczone dziağanie (24h) 

Å Stağa temperatura pokojowa ï opcja 

Å Dziağanie ciepğej wody aktywne w osobnym programie podstawowym 
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Stağy 
DziaƱanie ciŊgƱe 

UŨytkownik chce ogrzewaĺ pomieszczenia takŨe w nocy. 

Å Temperatura pokojowa nie jest zmniejszana na noc 

Å Stağa temperatura pokojowa ï opcja 

Å Dziağanie ciepğej wody aktywne w osobnym programie podstawowym 

 

Urlop do 
Ochrona przed 

zamarzaniem 

UŨytkownik wyjeŨdŨa na urlop np. na 1 tydzieŒ i zna datň swojego powrotu. 

Å System grzewczy wyğŃczony 

Å Brak dziağania ciepğej wody 

Å Aktywna ochrona przed zamarzaniem 

 

Czuwanie 
Ochrona przed 

zamarzaniem 

UŨytkownik jest w podr·Ũy na czas nieokreŜlony wiosnŃ lub jesieniŃ. Nie ma 
znaczenia, czy pomieszczenia bňdŃ zimne w momencie powrotu. W momencie 
powrotu nie jest potrzebna ciepğa woda. 

Å System grzewczy wyğŃczony 

Å Ochrona przeciw zamarzaniu aktywna 

Å Brak dziağania ciepğej wody 
 

Gdy nie jest aktywny tryb pracy wsp·lnej, program podstawowy "Czuwanie" 

dziağa tylko na wybrany obieg grzewczy! 

 
 
 
 
 
 

 

1.9.2 "Urlop do" ï wprowadziĺ datň powrotu 
 

PrzeğŃczenie na program podstawowy Urlop do wymaga 

dodatkowo wprowadzenia daty powrotu dla automatycznego 

wznowienia procesu ogrzewania. W podany dzieŒ 

powrotu (godzina 0:00), system przeğŃcza siň ponownie na 

poprzednio aktywny program podstawowy. 

 
 

1 DotknŃĺ wyŜwietlany program podstawowy aby go wybraĺ (np. TydzieŒ 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

3 Wybraĺ program podstawowy Urlop do. 
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4 DotknŃĺ przycisk plus (+) kilkukrotnie lub wybraĺ data bieŨŃca aby okreŜliĺ 

wymaganŃ datň powrotu (koŒca). Zaakceptowaĺ ustawienia naciskajŃc OK. 

 
Rozpoczňcie: system zostaje wyğŃczony o godzinie 0:00 (aktywna 

ochrona przed zamarzaniem). 
 
 
 
 
 

 

7 WyŜwietli siň komunikat zmiany. NaleŨy go zaakceptowaĺ naciskajŃc OK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Nowo wybrany program podstawowy jest wyŜwietlany na ekranie startowym. 




























































































